et

WODOCGIAGi
Do wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych

PLOCGE
W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

Sp. z 0.0. rok zatozenia 1892 prowadzonego w trybie przetargu |
nieograniczonego na drugg regeneracje
granulowanego wegla aktywnego pracujacego
w Filtrze Weglowym nr 2 na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Goérnej 56B w
Plocku.

Ptock 16.04.2014 r.

Nr sprawy TT/1/2014
L.dz. TT/239% 12014

Odpowiedz na zapytanie Wykonawcy

Dzialajac na podstawie Regulaminu wewnetrznego udzielania zaméwien na roboty
budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, ustugi zlecane przez »Wodociagi Plockie”
Sp. z 0.0. przyjetego Uchwala Zarzadu nr 18/1453/7/2012 z dnia 01.03.2012 r., rozdziat 1V
§11 ust. 5 Wodociagi Plockie” Spotka z o0.0. zawiadamia, iz w dniu 15.04.2014 I 1
16.04.2014r. wplynely zapytania, na ktére Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W nawigzaniu do zapisow zawartych w wyzej okreslonym postgpowaniu przetargowym
zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie zapisow tresci SIWZ.

1) W punkcie I OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Rozdzial I SIWZ Zamawiajacy zawart
nastgpujacq tresé;
Przedmiotem zaméwienia jest ustuga polegajaca na drugiej regeneracji granulowanego
wegla aktywnego w ilosci 180 m 3 znajdujacego sie w Filtrze Weglowym nr 2 w Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Gornej 56B w Plocku wraz z wydobyciem go z Filtra i
ponownym zasypaniem, oraz dostawa wegla swiezego, aktywnego Firmy Jacobi typ:
Aguasorb 6300, granulowanego, nienormowanego, produkowanego metoda aglomeracji
pytu weglowego w ilosei 50 m3 w celu uzupetnienia wegla w filtrze - do facznej ilosci nie
mniejszej niz 190 m3.
Zalacznikami do SIWZ sg Specyfikacje Techniczne Wegli aktywnych typ Filtrasorb 300 i
Aquasorb 6300
Czy z uwagi na fakt, iz Filtr Weglowy nr 2 zostal zasypany w roku 2007 weglem
FILTRASORB 300 firmy Chemviron - dane techniczne wg zalgeznika nr I w ilosci 150 m3 a
w 2012r. wegiel byt regenerowany 1 uzupetniony do objetogci 200m3 weglem aktywnym
Jacobi typ: Aquasorb 6300 Zamawiajacy dopuszcza uzupelnienie filtra po regeneracji
swiezym weglem aktywnym o parametrach fizykochemicznych nie gorszych niz parametry
wegli Filtrasorb F300 i Aquasorb 63007
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Odpowiedz

Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosel uzupelnienia filtra po regeneracji swiezym weglem
aktywnym o parametrach fizykochemicznych nie gorszych niz parametry wegli Filtrasorb
F300 i Aquasorb 6300, ponieway do nasze] wody moze byé uzyty wegiel juz sprawdzony.

7. doswiadczenia wiemy, 1z nie kazdy wegiel spelnia nasze oczekiwania. Zastosowanie innego
wegla wymaga wykonania roczaych testdw w skali poéltechniczne], ktére potwierdzityby
przydatnosé danego wegla dla nasze; wody.

Wegiel zastosowany na stacji uzdatniania wody zostat poddany takim badaniom i spelnia
nasze oczekiwania i jest najlepszy w naszej dotychezasowej praktyce.

Pytanie nr 2

7 uwagl na przerwe S$wiagteczng 1 braki kadrowe uniemozliwiajace skompletowanie 1
podpisanie dokumentéw przetargowych, zwracam si¢ z prosba o przedluzenie terminu
skladania ofert do dnia 29 kwietnia 2014r.

Odpowiedz

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku o przesunigeie terminu skladania ofert. Nowy termin
ziozenia ofert ustala sie na dzien 29.04.2014 r. do godz. 11.45.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgey dziatajac na podstawie Regulaminu wewngtrznego
udzielania zamdwien na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy , uslugi
zlecane przez ,,Wodociagi Plockie” Sp. z o.0. przyietego Uchwalg Zarzadu nr
18/1453/7/2012 z dnia 01.03.2012, rozdzial IV § 11 ust. 7, dokonuje zmian zapiséw SIWZ
w Rozdziale 11 ,.Instrukcja dla Wykonawey”

1. Rozdziat II pkt 1 ppkt I/ otrzymuje brzmienie:
LOferte nalezy zlozy¢é w siedzibie Zamawiajgcego  Plock ul. Gradowskiego 11w

nieprzejrzystej, zamknietej kopercie/ opakowaniu, ktéra powinna byC opatrzona nazwg,
dokladnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposOb  nastepujacy: ..Przetarg

nieograniczony - regeneracja granulowanego wegla aktywnego™ Nie otwieraé przed
terminem otwarcia — 29.04.2014r. godz. 12.00” Koperta/opakowanie — powinna by¢

zapieczetowana w  sposOb  gwarantujacy  zachowanie poufnosci  jej tresci  oraz
zabezpieczajgee) jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia™

2. Rozdzial I1 pkt 3. ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

JKazdy Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ swa ofertg wadium w wysokoset:
10.000 .00 zb. (stownie: dziesieé tysigey zb), Wadium nalezy wnies¢ w terminie do dnia
29.04.2014 r. godz. 11:45. Wadium musi obejmowac okres zwigzania ofertg.”

3. Rozdzial II pkt 12 ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w pokoju 101 (sekretariacie) nie pozniej
niz. do dnia 29.04.2014r. do godz. 11:45.7

4, Rozdzial II pkt 14 otrzymuje brzmienie:




~Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w obecnosci Wykonawcow, ktorzy zechca
przyby¢ do siedziby Zamawiajacego w Plocku ul. A. Gradowskiego 11 pok. 105 w dniu

29.04.2014 r. o godz. 12.00.”
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