Ptock, 25.10.2022 r.

Do wszystkich Wykonawcdow uczestniczacych
w postepowaniu o udzielenie zamodéwienia
publicznego na realizacje zadania
»Wykonanie ustugi polegajacej na dostawie
nowego wegla aktywnego wraz z wymiang
i utylizacjg wegla zuzytego”.

TPW/MG/,Q%ZOZZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania ,, Wykonanie ustugi
polegajqcej na dostawie nowego wegla aktywnego wraz z wymiang i utylizacjq wegla zuzytego”.

Dziatajac na podstawie Regulaminu wewnegtrznego udzielenia zaméwienn na roboty
budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, ustugi zlecane przez ,, Wodociagi Ptockie” sp. z 0. o.
Zamawiajgcy przekazuje odpowiedZ na pytanie Wykonawcy, dotyczgce Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia (SIWZ).

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy wymaga udzielenia 24 miesigcznej gwarancji na wytrzymato$¢ mechaniczng wegla
aktywnego.

Proszg o informacje jakie jest stezenie ozonu w wodzie naptywajacej na filtry weglowe? Jak czesto sg
ptukane filtry weglowe?

Odpowiedz nr 1:
Filtry weglowe ptukane s3 co 14-21 dni. Stezenie ozonu w wodzie naptywajacej na filtry weglowe nie
przekracza 0,05mg/l.

Pytanie nr 2:

W przypadku uzyskania niewtasciwego parametru wytrzymatosci mechanicznej tj. ponizej 90%
Zamawiajgcy wymaga wymiany wegla aktywnego po 24 miesigcach eksploatacji na nowy wegiel
aktywny.

Proszg o przedstawienie procedury reklamacyjnej. Prosze o potwierdzenie czy Zamawiajacy umozliwi
badanie wegla aktywnego podlegajacego reklamacji w r6znych laboratoriach?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy umozliwi badanie wegla aktywnego podlegajgcego reklamacji w laboratoriach
posiadajacych akredytacje na wymagane badania. Procedura reklamacyjna zawarta jest we wzorze
umowy w §12.

Pytanie nr 3:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wymiany uszkodzonych dysz filtracyjnych w czasie wymiany
wegla aktywnego.

Prosze o podanie wieku dysz filtracyjnych zainstalowanych w filtrze.

Odpowiedz nr 3:
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Pytanie nr 4:

Prosze o wyjasnienia dotyczace przedstawienia referencji potwierdzajgcych niezbedng wiedze
i dodwiadczenie oraz zdolnosci techniczne do wykonania przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca przedstawit, ze wykonat co najmniej jedng ustuge na wymiane
wegla aktywnego w facznej ilosci min. 100m3 lub dostawe w tacznej ilosci min. 100m3 oraz jedna
ustuge wymiany wegla aktywnego w tgcznej ilosci min. 100m3 w stacjach uzdatniania wody.
Powyzszy zapis sugeruje, ze wymiana wegla aktywnego nie dotyczy ilosci 100m3 wegla aktywnego dla
jednej ustugi lecz wielokrotnos¢ matych realizacji. Taka referencja nie potwierdza niezbednej wiedzy
i doswiadczenia oraz mozliwosci technicznych Wykonawcy dla realizacji duzego zadania w tym
postepowaniu.

Czy Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca przedstawit, ze wykonat co najmniej jedng ustuge na
wymiane wegla aktywnego lub dostawe wegla aktywnego w ilosci min. 100m3 oraz co najmniej jedng
ustugg na wymiane wegla aktywnego w ilosci min. 100m3 w stacjach uzdatniania wody pitne;j?

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymiana wegla aktywnego dotyczy ilosci 100m® wegla aktywnego dla jednej
ustugi a nie wielokrotnosci matych realizacji, dotyczy to réwniez ustugi polegajgcej na dostawie wegla
aktywnego oraz ustugi polegajacej na wymianie zt6z filtracyjnych.

Pytanie nr 5:

Poniewaz ww. postepowanie dotyczy technologii uzdatniania wody pitnej, proponujemy aby
Zamawiajgcy dokonat zmiany w wymaganiach dotyczacych potwierdzenia wiedzy i do$wiadczenia
w nastepujacy sposdb:

»Wykonawca przedstawi, ze wykonat co najmniej jedng dostawe wegla aktywnego granulowanego lub
formowanego w ilosci min. 100m3 w stacjach uzdatniania wody pitnej oraz ze wykonat co najmniej
jedng ustuge wymiany wegla aktywnego w ilosci min. 100m3 w stacjach uzdatniania wody pitnej”.

Odpowiedz nr 5:
Zamawiajacy pozostawia wymagania bez zmian.
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